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OOVVLLÁÁDDAANNIIEE  KKLLIIMMAATTIIZZÁÁCCIIEE//KKÚÚRREENNIIAA  
MMOOLLPPIIRR  

 
 
Regulátorom módu ovládame: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Otočným termostatom ovládame: 

- požadovanú teplotu prostredia v miestnosti 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Chybové hlásenia: 
 

V období Farba LED Režim LED Chyba PRÍČINA 

MODRÁ SVIETI 
LETO 

ČERVENÁ BLIKÁ 
malý chladiaci výkon 

zariadenia málo studené chladiace médium 

ČERVENÁ SVIETI 
ZIMA 

MODRÁ BLIKÁ 
malý tepelný výkon 

zariadenia 
málo teplé vyhrievacie médium 

 
 
 

 

 
 

vypínanie 
zariadenia 

automatická 
prevádzka 

1.rýchlosť 
ručné 

ovládanie 2.rýchlosť 
ručné 

ovládanie 

3.rýchlosť 
ručné 

ovládanie 

MODRÁ LED 
svieti – systém 
pripravený na 
chladenie 
nesvieti – v systéme 
nedostatok 
chladiaceho média 

ZELENÁ LED 
svieti – systém zapnutý centrálnym 
počítačom 
nesvieti – systém vypnutý centrálnym 
počítačom 

ČERVENÁ LED 
svieti – systém pripravený na 
vykurovanie 
nesvieti – v systéme nedostatok 
vykurovacieho média 

 

ČERVENÁ LED 
svieti – otvorené okno 
(kúrenie/chladenie vypnuté) 
nesvieti – okná zatvorené (systém 
môže pracovať) 

 

Optimálna teplota 
(cca 22,5°C) 

nepoužitá funkcia- 
elekrické kúrenie 

Obj. kód: EYMICROPROD 


